E =1:200

SECTOR 1 o2z 5 s o5 b6 7 8_9 10

metros

SECTOR 2 E = 1:200

metros

E = 1:200
SECTOR 3 0 1 2 3 4 5 6_ 7 8 9 10

metros

ESQUEMA DIVISION £ = 11,000
SECTORES o___ 10__120__ 304050
metros
CANALIZACION SUBTERRANEA PARA CANALIZACION DE
ALUMBRADO O RED PARA SEMAFOROS DE 2 6 3 TUBOS PE @
90 EN ACERA .
#
VARIABLE : RS T
/\- N
0.70 s - . - . _J
20 3 TUBOS PE @ 90mm Y c’)\
| 00, - ol 7
HORMIGON HM-15 e [ .
: i
— 0.50 | & = = == = * - = = = * ~ = - = = k] - = 7
SECTOR 3 SECTOR 4 " g g i SECTOR 5
- - = = -« = - = = = = = - - -
CANALIZACION SUBTERRANEA PARA CANALIZACION DE
ALUMBRADO O RED PARA SEMAFOROS DE 3 TUBOS PE @ 90
EN PASO DE CALZADA
VARIABLE f
0.90 ‘ u\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ ‘ \
3 TUBOS PE @ 90mm
“ N \.' p . .. ) " R Y T R 40C t 2 LEYENDA
roreoes Q@@ | o WAmcoLRe T SR
T e I ? - VER OTROS DETALLES EN
8 ALUMBRADO PUBLICO 53 = ARQUETATIPOI HOJA N° 2 DEL PRESENTE
g 3| $OC <2 = ARQUETA TIPO | PLANO
@gsssssscssass ‘
o PROMOTOR: ASISTENCIA TECNICA: AUTOR DEL PROYECTO: ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: N¢ PROYECTO: DESIGNACION DEL PLANO: N DE PLANO: 1 1
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SECTOR4  E=120 0 1 23 & 5 6 789 10
metros
(=
SECTOR 5 E = 1:200 0 1 2 5 4.5 6 7 8_9 10

metros

ESQUEMA DE DIVISION DE SECTORES

EN HOJA N°1 DEL PRESENTE PLANO

PARA BACULO O COLUMNA

ARQUETA DE PASO Y DERIVACION CON

ARQUETA DE PASO Y DERIVACION CON

TAPA DE FUNDICION TIPO |

TAPA DE FUNDICION TIPO lI

Detalle: Plantilla

(I ‘ “H\HNHHJHHN\ ‘ ““ T
=l =l L=l
Uk e D4 i

“ ‘ \\H\W\Hﬂ“ ‘ [T
=l =1
i

4x_ @ 14x20
Remate: Bola pintada en el mismo Remate: Casquillo para luminaria, 0.60 |
color que la columna, para el caso normlamente @60x100 mm, para CAJA DE CONEXION 0.40 Y | o o 4 1500 .
de columnas con brazos Albacete. columnas sin brazo. 150 H A B
: ‘ TOMA DE TIERRA 0.15
Q | N =a) 4m | 060 | 0.60 W—! .
$76 = 150 6m | 070 | 0.60 \
/ 8m | 080 | 0.70
i | ' 10m | 0.90 | 0.70 075
12m 1.00 | 0.80
14m | 1.20 | 0.80 ©0 T 0.90
_________________________________ w @ @ @ (3 800 740
Detalle: Registro IP44 y placa de anclaje. Puerta con 2 tornillos de cierre. |\ L A TUBO PE
_ 130 2(1)0 VALORES ORIENTATIVOS DE LA 12 pié —]| |=— 050 —= 1/2 pié , v
- LAS DIMENSIONES DE LA CIMENTACION YA QUE
- DEPENDEN DE LA RESISTENCIA DEL TERRENO 1/2 pié—e=— ~=+— 0.60 —= ~=—1/2 pié
I y Poaating JOVIR LEYENDA
Fegatina JOVIR
=~ j > 300 0.40
.' ﬂ PI. caja conex. TUBO PVC @90
120 i ‘. Fondo del hueco. l————  0.82 ——= l—— (087 ——= | r S O .
in | /B N\ = ARQUETATIPO II
370 ] [ : - - == - ACA® O N 60
115 il Pl tierra y marcado. L s _
| 1 i Frente del hueco. A N ) 90 = ARQUETATIPO |
AL Al N
i [ o 0.75 Espesor 5 mm.
! / : Refuerzo interior Componentes de la puerta: M-18 lal
i I y separador para - Hoja plegada. M-22 . )
Il I ~Junta de goma - 2 casquillos de cierre. - @ @ Notas:
- 2 pasadores de aletas.
B B - 1 plantilla 25x20x2 para toma de tierra. - Tubo @2" segun ISO R-65 = Tubo ®60,3x2,90 mm.
Jpenilaso0pamcadens. )b b e e NN el - Tubo @1" seguin ISO R-65 = Tubo ®33,7x2,65 mm.
3 - - - - < tornifos MBS mm. distanciacos 259 mm. - Acero segun UNE-EN 10025.
s - 1 plantilla 310x20x4 mm. para ajustar la puerta. e . .
[Te) -
: Py ; A ‘2 0.87 Fijacion del brazo mediante 4 tornillos M10x25 mm. sobre tuercas remachadas en la columna.
7000 o 500 Aro de Liunta de doma para asequrar [a estanqueidad IP44 § 0.50 o 1/2 pie 0.82 - Tornilleria y materiales en acero galvanizado segin UNE-EN ISO 1461:2010.
8000 o refuerzo . . . _ 0,75 - Acabado
9000 3 Plantilla caja conexiones e=3 mm. + Imprimacién especial para galvanizado fosfocromante, minimo 10 micras.
g o] Cartel 130 + Acabado en poliéster segun carta RAL, minimo 50 micras.
S 200 artetas 30 - Peso del brazo 12,50 kg.
o 50x50x5
! L b —— :
= = 25 ;
1 5 L ® i |
10 2x P8 / PICA DE @=0.014 X 1,5m
Lalo LUMINARIA PARTE ALTA
Plantilla tierra y marcado CE. e=3 mm. TUBO PE @ 90 MM PLANTA PLANTA 0.788
130 ==
10 LUMINARIA PARTE ALTA 2 - N ——
{’r} C"} : DIMENSIONES RECOMENDADAS PARA PERNOS DE ANCLAJE 2 . l@)l
(@] ©
% g8 g
—= 040 f=—0
Esp 3 mm. v H G F
400
No S o Caracteristicas técnicas. ) Q ﬂ X 4m 300 215 2
- Pernos M22x600 galvanizados Columna fabricada con chapa de acero al carbono de calidad em 300 215 °
() Seccién B-B minima $-235 JR segtin UNE-EN 10025-1:2006. 40 O G
caci ‘ ' 25 8m | 350 | 260 g VER OTROS
o) Fabricacion conforme a UNE-EN 40-5:2003. 10m 400 285 3
Galvanizado segun UNE-EN ISO 1461:2010 con espesor medio % 0 X DETALLES
de recubrimiento de 70 micras. “ 12m 400 285 EN HOJA NO 1
V T Sap:;él:‘:f. pintura termolacada en cualquier color a elegir de la PERNOS M22X600 F 50 14m 400 285 :
Industrias Jovir tiene certificado su sistema de aseguramiento de PROMOTOR: ASISTENCIA TECNICA: AUTOR DEL PROYECTO: ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: N PROYECTO: DESIGNACION DEL PLANO N° DE PLANO: 11
la calidad por AENOR con el n° ER-0404/1997 conforme a la - 2017-GPRY-063
SO 9001:2008. CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA NUEVA ORDENACION DE LA CALLE MARQUES DE .
i . — 1/200 : ILUMINACION. PLANTA Y DETALLES
CONSEJERIADE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE m MONTEMAR DEL BARRIO INDUSTRIAL FEGHA: HOMN: 2 DE 2
_ OCTUBRE 2017 o 44
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