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SECCION A-A'
COORDENADAS SANEAMIENTO Y RIEGO
RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA DETALLE VALVULA MANUAL DE DETALLE DE ARQUETA SIFONICA CON IMBORNAL DETALLE DE REJILLA DE IMBORNAL MODELO N X »
COMPUERTA Y ARQUETA DE RIEGO (E:1/20) B-22BD DE FUNDICION DUCTIL FABREGAS BASE | 505474.2903 | 3904404.4771
— > COLECTOR DE SANEAMIENTO EXISTENTE (cotas en mm) (E:1/10) 1| 5054645292 | 3904399.4050
4200
e = 2 | 505474.2903 | 3904404.4771
IMBORNAL PROYECTADO OPTATI— i — REJA IMBORNAL 3 | 505484.0511 | 3904409.5492 B
e — = ?E\SE%EEL@%FCION exterior marco 355,14 4 | 5054938118 | 3904414.6211 Promotor: CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
2cm___— — . . . -
IMBORNAL EXISTENTE DE ESPESOR D CEVENTO 137 SRUAIDS ] = . i SEGUN DETALLE . marco visto 555,14, prierior reja 33%‘4 5 | 5054962925 | 3904409.8471 CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE
LLAVE DE COMPUERTA +—==-— = ] I XPAVIMENTO G&]EJ ‘F"B ij IE 4 505486.5318 | 3904404.7752 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE PASAMUROS DE FBROCEMENTO +— — SR . L marco L‘B' | E—— - 5054787710 | 39043997032
o —= J[mé || | || HhRCALADRLO Cw‘” 5 1 03467009 | 9043946310 Proyecto:  NUEVA ORDENACION DE DOS PLAZAS PEATONALES EN LAS
TP NEFE = o E I R SECCIONES T ose2762 {3009 02 CALLES CONDE DE ALCAUDETE Y PEDRO NAVARRO DEL
= — = = | HORMIGON L Eele e peo 8 : : BARRIO DEL INDUSTRIAL DE MELILLA
¢ ® BOCA DE RIEGO DE BOMBEROS EXISTENTE ) 035 | 038 N s PREFABRICADO . 10 505492.6773 | 3904401.7900
S . *\ o exterior marco 558 hO'QL%LP 3.93
» ] >N 1| 5054949939 | 3904402.9969
RED DE RIEGO PROYECTADA @32mm T s TUBERIAPVC 2315mm encastamiento 12 | 505493.1405 | 3904420.4841 Fecha: Sept. 2017 Planode: INSTALACION DE SANEAMIENTO Y RIEGO piang ne: 1 5 =20
B B e R A H N k& 13 | 5054884841 | 39044180577 L EN C/ CONDE DE ALCAUDETE.
ARQUETA DE RIEGO CON VALVULA PROYECTADA i o ‘ Lo sl *\HM—IS ’ ‘ dpoyod ” w0547 2503 | 3908407 0064 Escala: 1:100 PLAZA PEATONAL
Q O NG 2 : NG S/ : . harco . B
= o <X : . % 0% : . Ref.Proy.: 07-17
BOCA DE REGO PROYECTADA ) 0,80 3 305 D | s | AR [ A
o l . 16 2054664621 | 3704381 4426 Susana Jiménez Garrido Wu' v arquitecto
DETALLE (e: 1/5) 17| 505501.7210 | 3904399.3845 Mg—- ¢
l 0 ‘, 5 | 5050930552 | 39022081117 C/ O'DONNELL N5, 2°C - MELW¥X” TLF: 952690456 - FAX: 952685037 arquitectos
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